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L.dz. ... AAAL202S........

Decyzja
zbiorcza roczna ocena wody za 2022 r.

w Parku Wodnym Aquarion w Zorach, ul. Wodzistawska 3A

Na podstawie:

- art.104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pdzn. zm.),

- art.l, art.4 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338),

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.)

oraz po analizie:

- parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1wskazanego wyzej rozporzadzenia,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnig, zgodnie
z zatwierdzonym przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
harmonogramem kontroli wewng¢trznej,

- zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez Paistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rybniku,

- podejmowanych dziatan naprawczych,



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku

STWIERDZA

ze jakos¢ wody na plywalni speliata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pédzn. zm.) z incydentalnymi
nieprawidlowosciami, przy czym eksploatacja i podejmowane dziatania naprawcze byly prowadzone

przez zarzadzajacego w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne korzystajagcym z ptywalni.

UZASADNIENIE

Zarzadzajacy plywalnia realizowal badania jakosci wody, zgodnie z zatwierdzonym przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku harmonogramem wewnetrzne;j
kontroli jakosci wody. W przypadku stwierdzenia niezgodnosdci jakosci wody z normatywem
zarzadzajgcy informowal PPIS w Rybniku wraz z opisem podjetych dziatanh naprawczych. Badania
wykonywane byly w laboratorium posiadajacym zatwierdzenie Polskiego Centrum Akredytacji,
zgodnie z metodykami referencyjnymi analiz wody mna plywalniach okreslonymi
W WWw. rozporzadzeniu.

Ponadto badania wykonano réwniez w ramach kontroli przeprowadzonej w dniach 20.10.2022r.
przez PPIS w Rybniku (protokét kontroli nr 304/1215/NS/HKiS/2022).

Badania dotyczyly jakosci wody w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacji przed
wprowadzeniem do niecki i obejmowaly parametry mikrobiologiczne tj. Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczbe mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp. (w wodzie
wprowadzanej do niecek, nieckach gdzie temperatura jest wyzsza lub rowna 30°C i w nieckach
z acrozozlem wodno - powietrznym) oraz parametry fizykochemiczne tj. chlor wolny i zwigzany,
potencjal redox, temperatura, pH, metnos¢, chloroform, > THM, azotany, utlenialno$é. Dodatkowo
jakosé cieptej wody uzytkowej (z natryskéw) na plywalni byla badana w kierunku bakterii
Legionella sp.

Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z miejskiej sieci wodociggowej nalezacej
do PWiK Sp. z 0. 0. w Zorach, bedacej pod nadzorem PPIS w Rybniku.

Wyniki badan przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej oraz w ramach kontroli urzedowej
wykazaty sporadyczne przekroczenia w zakresie parametréow fizykochemicznych, tj. chlor zwigzany,
chlor wolny, potencjal redox, utlenialno$§¢ nadmanganianowa, metno§é. Przekroczenia
te nie stwarzaly bezposredniego zagrozenia zdrowotnego dla o0s6b korzystajacych z ptywalni,
tym niemniej, sygnalizowaly konieczno$¢ poprawy dzialania systemu uzdatniania i wymagaty
podjecia dzialan naprawczych, ktére zarzadzajacy na biezaco realizowal. W jednych badaniach
z kontroli wewnetrznej stwierdzono ponadnormatywna liczbe bakterii Legionella sp. w niecce jacuzzi
nr 3 (solankowe) oraz w wodzie doprowadzanej do niecki jacuzzi nr 2 z systemu cyrkulacji.

Zarzadzajacy podjat natychmiastowe dziatania naprawcze, na czas ktorych niecki zostaty wylaczone



z eksploatacji. Po ich zakonczeniu wykonane zostaly badania laboratoryjne potwierdzajace
ich skutecznosé.

W trakcie kontroli PPIS w Rybniku stwierdzono réwniez, ze zarzadzajacy plywalnia:

- prowadzit na biezaco rejestry pomiaréw pH wody, potencjatu redox, stgzenia chloru wolnego
i zwigzanego oraz temperatury wody,

- dokonywat biezacej obserwacji jakosci wody w nieckach,

- zamieécit komunikat o jakosci wody na tablicy informacyjnej na plywalni oraz na stronie

internetowe;j.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sthuzy stronie odwotanie do Slaskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, za posrednictwem Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku. W okresie biegu terminu do whniesienia odwotlania strona (strony)
moze (moga) na pismie zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia PPIS
w Rybniku o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania jest niedopuszczalne.
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