
Sprawozdanie z przeprowadzonych  badań wody w nieckach basenowych                                                                                                                       
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki dopuszczenie uwagi
podjęte środki 
naprawcze

data 
wykonania 
badania

BASEN SPORTOWY

niecka bez uwag 1/10/24

cyrkulacja bez uwag 1/10/24

BASEN 
REKREACYJNY

niecka bez uwag 1/10/24

cyrkulacja bez uwag 1/10/24

BASEN HAMOWNY

niecka bez uwag 1/10/24

cyrkulacja bez uwag 1/10/24

JACUZZI nr 1

niecka bez uwag 1/10/24

cyrkulacja bez uwag 1/10/24

JACUZZI nr 2

niecka bez uwag 1/10/24

cyrkulacja bez uwag 1/10/24

JACUZZI nr 3

niecka bez uwag 1/10/24

cyrkulacja bez uwag 1/10/24

JACUZZI  B3 1-2

niecka        
B3 1

bez uwag 1/10/24

niecka        
B3 2

bez uwag

1/10/24
cyrkulacja Mętność,                

Chlor związany 

Wymiana około 20% 
wody oraz dezynfekcja 

układu cyrkulacji

Następny termin badań : 24.01.2024r.

Badania wody wykonuje: 

1



woda z 

cyrkulacji
0 0 0 0 0 0

woda z 

niecki 

basenu

0 0 0 0 0 0 0 0

woda z 

cyrkulacji
0 0 0 0 0 0

woda z 

niecki 

basenu

0 0 0 0 0 0 0 0

Ogólna liczba 

mikroorganiz

mów

woda z 

cyrkulacji

0 5 0 0 0 0

36± C po 48 H w1ml woda z 

niecki 

basenu

0 0 10 0 0 5 5 5

woda z 

cyrkulacjiwoda z 

niecki 

basenu

woda z 

cyrkulacji
0,24 0,22 0,26 0,21 0,23 0,23

woda z 

niecki 

basenu

0,33 0,37 0,35 0,38 0,35 0,38 0,33 0,37

mętność kwartał

0,32

Gronkowce 

koagulazo- 
miesiąc

woda z 

niecki 

miesiąc 7

Legionella 

sp. w 100ml
rok

       

Escherichia 

coli  (w 

100ml)

miesiąc

0

Pseudomona

s aeruginosa 

( w 100ml)

miesiąc
0

natr

yski 

dam

natr

yski 

męs

natry

sk 

szatn

natry

ski         

w 

woda 

wodoci

ągowaparametr częstotliwość miejsce 

Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

10.01.2024 basen 

sportowy

basen 

rekreacyjny
hamowny jacuzzi 1 jacuzzi 2

jacuzzi 3  

solny

jacuzzi B3 

1

Jacuzzi 

B3 2



woda z 

cyrkulacji
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,6

woda z 

niecki 

basenu

7 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0

woda z 

cyrkulacji
781 779 786 778 779 783

woda z 

niecki 

basenu

785 779 786 778 774 775 776 777

woda z 

cyrkulacji 0,44 0,80 0,80 0,78 0,79 0,50

woda z 

niecki 

basenu

0,45 0,80 0,80 0,82 0,76 0,76 0,77 0,78

woda z 

cyrkulacji
0,06 0,06 0,11 0,14 0,07 0,15

woda z 

niecki 

basenu

0,06 0,06 0,17 0,07 0,06 0,05 0,08 0,04

woda z 

cyrkulacji
0,018 0,017 0,014 0,017 0,018 0,0140

woda z 

niecki 

basenu

0,016 0,017 0,0140 0,016 0,017 0,0120 0,0120 0,0170

woda z 

cyrkulacji
0,018 0,017 0,014 0,017 0,018 0,0140

woda z 

niecki 

basenu

0,016 0,0170 0,014 0,016 0,017 0,0120 0,012 0,017

Glin

jeżeli 

występuj

ą 

problemy 

Po filtracji 

lub 

koagulacji

Chloroform kwartał

0,018

ƩTHM (suma 

trichloromet

anu, 

bromodichlo

rometanu,di

kwartał

0,018

Chlor wolny

Każdoraz

owo przy 

pobierani

u próbki 

do 

mikrobiol

ogi

0,81

Chlor związany

Każdoraz

owo przy 

pobierani

u próbki 

do 

0,81

pH

Każdoraz

owo przy 

pobierani

u próbki 

do 

7

Potencjał 

redok 

Oksydoreduk

cyjny przy 

elektrodzie 

Każdoraz

owo przy 

pobierani

u próbki 

do 

781



woda z 

cyrkulacji
7,39 14,10 6,16 10,40 13,4 7,73

woda z 

niecki 

basenu

7,53 13,70 3,06 10,40 13,40 7,53 18,50 19,10 5,22

woda z 

cyrkulacji
2,3 2,4 2,4 2,3 2,5 2,3

woda z 

niecki 

basenu

3,4 3,5 3,8 4,5 3,7 4,2 4,4 4,6

woda z 

cyrkulacji
27,6 29,9 24,6 33,8 34,1 27,8

woda z 

niecki 27,6 29,9 24,6 34,2 33,8 33,9 34.1 34,1

temperatura  
○ C

Każdoraz

owo przy 

pobierani

u próbki 

34,1

azotany kwartał
18,2

utlenialność miesiąc

2,4

1,5

kwas izocjanurowy rok

woda z 

niecki 

basenu

ozon kwartał
woda z 

cyrkulacji

Żelazo

Po filtracji 

lub 

koagulacji

Glin

jeżeli 

występuj

ą 

problemy 

Po filtracji 

lub 

koagulacji
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