Badania wody w nieckach basenowych oraz cyrkulacji w Parku Wodnym AQUARION

03.czerwiec.2026 r. natrysk woda
— - basen basen basen jacuzzi 1 jacuzzi 2 jacuzzi 3 jacuzzi Jacuzzi natrysk natrysk szatnia dla natrysk wodociagowa
parametr CZQStOt|iWO§é miejsce ,r)ok?ranla sportowy | rekreacyjny | hamowny solny B31 B32 damskie meskie niepefnosprawnych w saunach
probki
Eadarfidiin @l - woda z cyrkulacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
miesigc
(w 100ml) woda z niecki basenu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pseudomonas woda z cyrkulacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aeruginosa miesigc
(w 100ml) woda z niecki basenu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogélna liczba o woda z cyrkulacji 0,00 0,00 0,00 5,00 6,00 0,00 10,00
- L miesigc
mikroorganizméw woda z niecki basenu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 60,00
Legionella sp. ok woda z cyrkulacji
w 100m| woda z niecki basenu
woda z niecki basenu
Gronkowce . udostepniana do nauki
. miesigc . .
koagulazo- dodatnie ptywania dla niemowlat
i dzieci do lat 3
woda z cyrkulacji
Metnosé kwartat
woda z niecki basenu 0,40 0,39 0,34 0,40 0,45 0,42 0,41 0,45
Kazdorazowo przy (woda z cyrkulacji 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
PH pobieraniu probki
do mikrobiologi [woda z niecki basenu 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Potencjat redok's Kazdorazowo przy woda z cyrkulacji 795,00 798,00 798,00 794,00 793,00 793,00 796,00
Oksydoredukcyjny K . N
h pobieraniu prébki
przy elektrodzie ) iologi
Ag/AgCL 3,5 m KCl do mikrobiologi | 0da 7 niecki basenu 787,00 787,00 786,00 786,00 784,00 783,00 783,00 782,00
Kazdorazowo przy [Woda z cyrkulacji 0,46 0,75 0,74 0,75 0,74 0,74 0,75
Chlor wolny pobieraniu prébki
do mikrobiologi  |woda z niecki basenu 0,45 0,77 0,75 0,71 0,76 0,76 0,77 0,75
Kazdorazowo przy |woda z cyrkulacji 0,06 0,09 0,09 0,07 0,07 0,08 0,07
Chlor zwigzany pobieraniu prébki
do mikrobiologi |woda z niecki basenu 0,11 0,10 0,21 0,17 0,10 0,11 0,11 0,12




woda z cyrkulacji

Chloroform kwartat
woda z niecki basenu
3THM (suma
trichlorometanu, woda z cyrkulacji
bromodichlorometa
kwartat

nu,dibromoc-
hlorometanu,tribro

woda z niecki basenu

mometanu)
. Jezeli wystepuia Po filtracji lub
Glin problemy z .
L koagulacji
metnoscig wody
. Po filtracji lub
Zelazo -
koagulacji
Ozon kwartat woda z cyrkulacji
Kwas izocjanurowy rok woda z niecki basenu
woda z cyrkulacji
Azotany kwartat
woda z niecki basenu |
Utlenialnoé¢ z o woda z cyrkulacji 1,40 1,30 1,20 1,30 1,40 1,20 1,30
miesigc
KMnO4 woda z niecki basenu 1,90 2,00 2,10 2,50 2,60 2,80 240 | 2,60
Kazdorazowo przy [Woda z cyrkulacji 27,30 30,40 28,30 35,10 33,20 35,00 35,00
Temperatura °C bieraniu probki
pobieraniu probki 1\ oda z niecki basenu 27,40 30,40 28,40 30,10 33,30 35,10 35,20 | 35,10




